SO 02 - Navrhované NN kéblové vedenie

hx NAYY-J 4x240

Celkova dizka 60m
Dizka trasy od novej TS po navrh. 1-SR 15m |
S0 02 - Navrhované NN kablové vedenie ju-“‘h'
4x NAYY-J 4x95

Dizka trasy od navrh. 1-SR po exist. PB £14 5m<"
Dizka trasy od navrh. 1-SR po exist, PB £402 75m

T PS 01 - Navrh, kioskova rs\typ EHG, 400KV A
-,\“\ i Pozemok pod TS plocha 34,8m’
¢

Celkova dizka 175m 7 |

NAVRH. VN KABEL ,

3x NA2XS2Y 1x240 + HDPE 40, ¢« °
' Celkova diZka 1200m

Dlzka trasy 550m
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